
Analysierte Werte 

Messdatum: 3. Juni 2002

Wassertemperatur °C -- 11.9 15.1 17.1 --

Aerobe mesphile Keime (20°C) KBE/ml -- 4 NN 3 2

Aerobe mesphile Keime (30°C) KBE/ml 300 1 NN 26 NN

Escherichia coli in 100 ml KBE/100ml NN NN NN NN NN

Enterokokken in 100 ml KBE/100ml NN NN NN NN NN

Gesamthärte °fH -- 36.9 34.4 32.4 34.4

Karbonathärte  (SV pH 4.3) °fH -- 30.4 29.7 27 29.7

Resthärte °fH -- 6.5 4.7 5.4 4.7

Gesamthärte (mmol/l) mmol/l -- 3.69 3.44 3.24 3.44

Säureverbrauch mmol/l 6.08 5.94 5.4 5.94

Oxidierbarkeit (KMnO4- Verbrauch) mg/l -- 0.8 1.4 1.6 1.4

Nitrat mg/l 40 16.5 7.5 26.5 37.5

Chlorid mg/l -- 4.5 3 15.5 18

Quellennachweis:
- Gemeinde Eglisau, Abt. Werk, Brunnenmeister Ernst Demuth
- Kantonales Labor Zürich, Abt. Trink- und Badewasser
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Die Drinkwasserqualität in Tössriederen
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